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SURREY

NORMAS DE SEGURIDAD /\

1.

7.

No conecte la unidad a un toma en mal estado o
con otros aparatos conectados.

. No utilice el acondicionador de aire en los

siguientes lugares:

- junto a un fuego.

- un area con posibilidad de que se produzcan
salpicaduras de aceite.

- un area expuesta a la luz solar directa.

- un area con posibilidad de que se produzcan
salpicaduras de agua.

- cerca de un bafo, ducha o piscina.

- en un invernadero.

. No introduzca los dedos u objetos extranos en la

salida de aire. Tenga especial cuidado con los
ninos.

. Guarde siempre la unidad en posicion vertical,

para mantener el compresor en un buen estado.

. Asegurese de desenchufar la unidad de la red

antes de proceder a su limpieza.

. No cubra el aparato, ya que podria calentarse en

exceso.
Si el cable de alimentacion de este aparato

esta dafado, debera ser sustituido por un servicio

técnico autorizado, porque se requieren herra-

mientas especiales para ello.

NOTA: la instalacion eléctrica debe constar de un interruptor gene-
ral que posea una separacion entre contactos de por lo menos 3
mm. La instalacion eléctrica de este aparato debe realizarce segun
las normas legales vigentes.
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DENOMINACION DE LAS PARTES

PANEL DE CONTROL ADMISION DE
TAPA TRASERA TAPA FRONTAL AIRE (NTERIOR)
SALIDA DE AIRE N SALIDA DE
\ " " " " " AIRE (EXTERIOR)
MANGUERA DE DRENAJE " """"
DE BOMBA DE AGUA " """" ADMISION DE
] [l IIII}llI ARE EXTERIOR)
ADMISION DE I CABLE DE ALIMENTACION |ﬁ
CONTROL REMOTO AIRE (EXTERIOR) ELECTRICA = " " " MANGUERA DE
~_ \/ | """ DRENAJE CONTINUO
| "| i
/um 0 B O I
CAJA VISTA FRONTAL VISTA LATERAL VISTA TRASERA
Fig. 1
ACCESORIOS
PARTES NOMBRE DE LAS PARTES CANTIDAD
TUBO 1
ADAPTADOR A (PARA COLOCACION PERMANENTE DEL TUBO) 1
ADAPTADOR B (PARA COLOCACION TEMPORAL DEL TUBO) 1
FIJACION DE PARED 4
TORNILLOS 4
PILAS ALCALINAS 2
R CONTROL REMOTO 1
——— MANGUERA DE DRENAJE DE BOMBA DE AGUA 1
[ 1 o] | KITDESLIZANTE DE VENTANA AJUSTABLE 1
Fig. 2

NOTA: compruebe que se hayan incluido todos los accesorios en el embalaje y consulte las instrucciones para su uso.
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PANEL DE CONTROL DEL ACONDICIONADOR DE AIRE
(REFRIGERACION Y CALEFACCION)

INDICADOR COOL/DRY/FAN/HEAT

INDICADOR DE VELOCIDAD (refrigeracion/secado/ventilador/calefaccion)
PANTALLA DIGITAL DEL VENTILADOR Se ilumina el indicador verde cuando se selecciona el modo
|— INDICADOR DE LLENADO DE AGUA
Parpadea la luz roja cuando el depdsito
esta lleno
BOTON DE SELECCION DE TEMPERATURA
Seleccione la temperatura deseada para la
habitacion pulsando el boton “A” (ascendente) o el |
boton “v” (descendente) INDICADOR DE ENCENDIDO
) % o% °F
" / o [ OO
RECEPTOR DE SERAL DE &) oG Ee3
INFRARROJOS k 0% Lody BOTON DE ENCENDIDO
D —o 9 @ ® Encienda/apague la unidad
RO '
INDICADOR DE PROGRAMADOR ON/OFF “ BOTON DE MODOS
Seleccione el modo de funcionamiento de
COOL.DRY.FAN.HEAT
BOTON DE VELOCIDAD DEL
VENTILADOR
BOTON TIMER ON/OFF : : :
Programacion del programador on/off fl%?_l[fﬁ,'l%%egal_\éwaﬂg? %‘zd‘i’:rg'ﬁ?g{ de
PANEL DE CONTROL
Fig. 3
PANEL DE CONTROL DEL ACONDICIONADOR DE AIRE
(TIPO DE SOLO REFRIGERACION)
INDICADOR COOL/DRY/FAN
INDICADOR DE VELOCIDAD (refrigeracion/secado/ventilador)

PANTALLA DIGITAL DEL VENTILADOR

Se ilumina el indicador verde cuando se selecciona el modo

I

BOTON DE SELECCION DE TEMPERATURA
Seleccione la temperatura deseada para la
habitacion pulsando el boton “A” (ascendente) o el
botén “v” (descendente)

/[

INDICADOR DE LLENADO DE AGUA
Parpadea la luz roja cuando el depdsito esta lleno.

INDICADOR DE ENCENDIDO

—o\%
)

RECEPTOR DE SENAL DE
INFRARROJOS

INDICADOR DE PROGRAMADOR ON/OFF

BOTON TIMER ON/OFF
Programacion del programador on/off

BOTON DE ENCENDIDO
Enciende/apaga la unidad

BOTON DE MODOS
Selecciona el modo de funcionamiento
de COOL.DRY.FAN

Lo % 3

BOTON DE VELOCIDAD DEL VENTILADOR
Pulse el boton para seleccionar la velocidad
de HIGH.MED o LOW

PANEL DE CONTROL

Fig. 4
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INSTRUCCIONES DE UTILIZACION DEL ACONDI-
CIONADOR DE AIRE

Antes de poner en marcha la unidad

1) Seleccione una ubicacion adecuada y asegurese
de que dispone de facil acceso a una toma eléctrica.
2) Instale la manguera de escape flexible y el kit
deslizante de ventana ajustable, Fig 5 o Fig. 5a.

Fig. 5 Fig. 5a

NOTA: El Paso 2 es necesario solo cuando se utiliza el modo de
refrigeracion.

3) Conecte la unidad a una toma de red de 220V- 240V~ 50Hz con
toma de tierra.

4) Asegurese de que la manguera de drenaje de la bomba de agua
esté correctamente instalada.

Manguera de drenaje de
la bomba de agua.

5) Pulse el boton “on/off” para poner en marcha la unidad.

1. ANTES DEL USO

Funcionamiento de deshumidificacidn y refrigeracién

- Las temperaturas de funcionamiento para refri-
geracion son 17°C- 30°C/63°F- 86°F.

- Si se han apagado las operaciones de refrigeracion
o deshumidificacién y es necesario activarlas

de nuevo en un plazo breve de tiempo, deje
transcurrir aproximadamente tres minutos antes de
reanudar el funcionamiento de refrigeracion o

deshumidificacion.

- Asegurese de que la manguera de drenaje de
agua esté correctamente conectada a la unidad.
Alimentacidn eléctrica:

- Conecte el enchufe AC en una toma de corriente AC.
- No conecte el acondicionador de aire en una toma
multiple a la que estén conectados otros aparatos
eléctricos.

- Asegurese de que la toma sea AC 220V- 240V~ 50Hz.

2. FUNCIONAMIENTO DE REFRIGERACION
(Temperaturas de funcionamiento: 17°C- 30°C/63°F- 90°F)
- Pulse el botén “MODE” varias veces hasta que se
ilumine el indicador “COOL".

- Pulse los botones “TEMP SETTING” “a” 0 “+” para
seleccionar la temperatura deseada en la

habitacion. (17°C- 30°C/63°F- 86°F)

- Pulse el botén “FAN SPEED” para seleccionar la
velocidad del ventilador.

3. FUNCIONAMIENTO DE DESHUMIDIFICACION
(Temperaturas de funcionamiento:

13°C- 30°C/55°F- 90°F)

- Pulse el botén “MODE” varias veces hasta que se
ilumine el indicador “DRY".

- El ventilador funcionaré a una velocidad fija.

- Mantenga las ventanas y puertas cerradas para
lograr el mayor efecto de deshumidificacion.

4. FUNCIONAMIENTO DE CALEFACCION

(Sélo para equipos Frio / Calor)

(Temperaturas de funcionamiento: 5°C- 30°C/41°F-86°F)
- Pulse el boton “MODE” varias veces hasta que se
ilumine el indicador “HEAT”.

- Pulse los botones “TEMP SETTING” “a” 0 “+w” para
seleccionar la temperatura deseada en la
habitacion. (17°C- 30°C/63°F- 86°F)

- Pulse el boton “FAN SPEED” para seleccionar la
velocidad del ventilador.

- No ponga el tubo en la ventana.

5. FUNCIONAMIENTO DEL VENTILADOR

- Pulse el botén “MODE” varias veces hasta que se
ilumine el indicador “FAN”.

- Pulse el boton “FAN SPEED” para seleccionar la
velocidad del ventilador.

- No ponga el tubo en la ventana.

I
6
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6. FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMADOR
Ajuste del programador:

- Pulse el boton “TIMER ON” con el acondicionador
de aire apagado. Seleccione la hora a la que

desea que se ponga en marcha la unidad.

- La ventana del panel de control mostrara “ON”

- La hora de encendido puede ajustarse entre 0.00 y 24 horas
Apagado del programador:

- Pulse el boton “TIMER OFF” con el acondicionador
de aire encendido. Seleccione la hora a la que
desea que se apague la unidad. La ventana del
panel de control mostrara “OFF”

- La hora de encendido puede ajustarse entre 0.00 y
24 horas

7. DRENAJE DE LA BOMBA DE AGUA

- Conecte la manguera de drenaje de la bomba de
agua antes de que se ponga en marcha la unidad
(Ver figura 8). Cuando el nivel de agua del depdsito
interno de agua alcance un nivel predeterminado, se
activara la bomba de agua al exterior a través de la
manguera de drenaje conectada. La elevacion maxi-
ma es de 3,5m. (Bajo este estado, coloque el tapdn
de goma en el agujero trasero para evitar un drenaje
continuo.)

8. DRENAJE CONTINUO

- Cuando tenga previsto no utilizar la unidad durante
un periodo prolongado de tiempo, retire el tapon de
goma del agujero trasero y conecte una seccion de
la manguera de drenaje al conector de la manguera
de drenaje continuo (Ver figura 8). Todo el agua del
depdsito se vaciara al exterior a través de la
manguera de drenaje. (En estas condiciones, no se
activa la bomba del agua.)

SURREY

INSTALACION

1. IMPORTANTE

Instale el acondicionador de aire moévil en una ubi-
cacion plana y espaciosa en la que las salidas de
aire no queden cubiertas.

Mantenga una distancia minima de 30cm con
respecto a las paredes o cualquier otro obstaculo.
No instale el aparato en una lavanderia. Una vez
instalada la unidad asegurese de que el enchufe
quede accecible Realice las conexiones de acuerdo
con la normativa nacional.

Fig. 7

Extremo del conducto

Conexion de drenaje
bomba de agua

— ——— Conector de drenaje
continuo
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A) INSTALACION TEMPORAL

1.Coloque un extremo del tubo en la salida del aire del
acondicionador movil de aire, y coloque el borde izquierdo
del extremo del conducto en la salida de aire, y luego el
borde derecho del extremo del conducto. Presione hacia
abajo, de modo que quede fijo. (Véanse las figuras)
2.Coloque el otro extremo del tubo en el adaptador B.
3.Coloque el extremo del tubo en una ventana cercana.

B) INSTALACION PERMANENTE

1.Coloque un extremo del tubo en la salida de aire del
acondicionador movil de aire. Siguiendo la direccion de la
flecha, coloque el borde izquierdo del extremo del conduc-
to en la salida de aire, y luego el borde derecho del
extremo del conducto.

Presione hacia abajo, de modo que quede fijo. (véanse las
figuras)

2.Instale el adaptador A en la pared usando 4 tornillos, y
fijelos. (véanse las figuras)

3.Coloque el otro extremo del tubo en el adaptador A.
4.Cubra el agujero con la tapa del adaptador cuando no
esté utilizando el acondicionador de aire.

e E| tubo se puede comprimir o extender entre 500mm y

2000mm, pero es preferible mantener la menor longitud
posible.

NOTA: No doble el tubo (Véase figura)

Adaptador A, .0
Tornillo

Tacos de
plastico

max 120cm

.
min 30cm

INSTALACION DEL KIT DE VENTANA

El kit de ventana ha sido disefiado de tal modo que pueda
adaptarse a la mayor parte de aplicaciones de ventanas
“horizontales” y “verticales”. Sin embargo, quizas sea
necesario improvisar/modificar algunos aspectos del pro-
cedimiento de instalacion para ciertos tipos de ventanas.
Consulte en las Figuras 11y 11a los espacios minimos y
maximos de apertura de ventanas.

Ventana
horizontal

y 3

o]

Kit deslizante de ventana
Minimo: 67,5cm (2,22 pies).
Maximo: 123cm (4,04 pies).

Fig. 11

»>

Ventana
horizontal

i (0
Kit deslizante de ventana

Minimo: 67,5¢m (2,22 pies).
Maximo: 123cm (4,04 pies).

Fig. 11a

FUNCION DE SEGURIDAD DEL DEPQOSITO DE
DRENAJE

Este aparato estd equipado con un depdsito interno de
agua que posee dos mecanismos de conmutacion de
seguridad contra fallos, uno se utiliza para controlar el
drenaje de la bomba de agua, y el otro para controlar el
nivel del agua en el interior del depdsito interno de agua.
Cuando el agua alcanza un nivel predeterminado, se acti-
va el mecanismo de seguridad. La pantalla digital muestra
“P1” y se ilumina el indicador correspondiente. Cuando
suceda esto mueva cuidadosamente el aparato al exterior,
retire el tapon de goma del agujero de drenaje trasero y
vacie el agua. El aparato seguira funcionando correcta-
mente.




MANTENIMIENTO

Importante:

1) Asegurese de desenchufar la unidad de la red
antes de proceder a su limpieza.

2) No utilice gasolina, disolvente o cualquier otro pro-
ducto quimico para limpiar el aparato.

3) No lave el aparato directamente bajo un grifo o
con una manguera. Peligros eléctricos.

4) Si el cable de corriente esta dafiado, debera ser
reparado por el fabricante.

1. FILTRO DE AIRE

- Limpie el filtro del aire al menos una vez cada dos
semanas, para evitar una reduccion en el rendimien-
to del ventilador debida a la acumulacion de polvo.

- Retire el filtro tirando de la tapa y separando el filtro
de la tapa.

- Limpie el filtro del aire introduciéndolo en agua tem-
plada (aprox.40°C/104°F) con un detergente neutro.
Deje secar el filtro a la sombra.

- Coloque el filtro del aire en su tapa utilizando los
ganchos de la superficie interior de la caja. Vuelva a
colocar el filtro en el aparato.

2. GABINETE DE LA UNIDAD

- Utilice un pano sin pelusa mojado con detergente
neutro para limpiar el gabinete. Acabe con un pafio
limpio y seco.

Fig. 12

SURREY
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LOCALIZACION DE AVERIAS

PROBLEMAS: CAUSAS POSIBLES: SOLUCIONES SUGERIDAS:
1. EL EQUIPO NO SE - El indicador de llenado de agua Vacie el agua del depésito.
PONE EN MARCHA parpadea, indicando que el
CUANDO SE PULSA deposito esta lleno.
EL BOTON I/0

- La temperatura de la habitacion
s superior a la temperatura
seleccionada. (Modo de calefaccion)

Cambie la temperatura seleccionada.

- La temperatura de la habitacion
es inferior a la temperatura seleccionada.
(Modo de refrigeracion)

Cambie la temperatura seleccionada.

2. NO ENFRIA LO
SUFICIENTE

- Las ventanas o las puertas de la
habitacion no estan cerradas.

Asegurese de que todas las puertas
y ventanas estén cerradas.

- Hay fuentes de calor en el interior
de la habitacion.

Retire las fuentes de calor, si es
posible.

- El tubo de aire de salida no esta
conectado o esta bloqueado.

Conecte el tubo y asegurese de que
funciona correctamente.

- La temperatura seleccionada es
demasiado alta.

Reduzca la temperatura seleccionada.

- El filtro del aire esta blogueado
con polvo.

Limpie el filtro del aire.

3. APAGADO EN EL

- La funcioén de proteccion automatica

Enciéndalo de nuevo cuando se

al interior del acondicionador de aire.

MODO DE contra el sobrecalentamiento. haya enfriado.
CALEFACCION Cuando la temperatura de salida del aire es
superior a 70°C/158°F, se parara el aparato.
4.RUIDO O - El suelo no esté a nivel o no es lo Coloque el aparato sobre una superficie
VIBRACIONES bastante plano. planay a nivel, si es posible.
5. SONIDO DE . . .
BORBOTEOS - Bl sonido procede del flujo del refrigerante | Es normal.

I
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